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MH

Datum

pH-Wert 7,700 6,5 - 9,5

Leitfähigkeit (25 °C) 563,000 µS/cm 2.500,000 µS/cm

Gesamthärte 13,240 °dH Härtegrad "mittel"

Carbonathärte 9,740 °dH

Ammonium (NH4) < 0,050 mg/l  0,500 mg/l  

Natrium (Na) 15,760 mg/l  200,000 mg/l  

Calcium (Ca) 87,230 mg/l  400,000 mg/l  

Magnesium (Mg) 4,500 mg/l  50,000 mg/l  

Chlorid (Cl) 32,980 mg/l  250,000 mg/l  

Nitrat (NO3) 7,600 mg/l  50,000 mg/l  

Sulfat (SO4) 56,000 mg/l  240,000 mg/l  

Mangan (Mn) < 0,010 mg/l  0,050 mg/l  

Nitrit (NO2) < 0,010 mg/l  0,500 mg/l  

Eisen (Fe) < 0,050 mg/l  0,200 mg/l  

chlorierte 

Kohlenwasserstoffe
n.n. *

Pflanzenschutz- und 

Bodenbehandlungsmittel
< 0,000050 mg/l  0,000100 mg/l  

*n.n.=Nicht nachweisbar

Grenzwert gem. TVO05.01.2023

Auszug aus der Trinkwasseranalyse
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